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U
W

A
G

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

garaż 1 1

garaż 2 1

garaż 3 1

1/1 Brak

2/2 1

02b 3

03a 2

05 1

06 Brak

07 Brak

07a 1

07b Brak

08 1

017 1

019 1

020 1

021 1

022 1

024b 1

026a,b 1

027 1

028 1

028/1 1

029 1

WC damskie 1

Tabela 20. Załącznik do protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych w Budynku Ogólnotechnicznym cz. B z dnia 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

WC męskie 1

042 1

043 1

044 1

046 1

047 1

048 1

051 Brak

052 WC Brak

053 łazienka Brak

054 Brak

T1 Brak

T2 Brak

T3 Brak

T4 Brak

T5 Brak

T6 1

T7 Brak

T8 Brak

T9 Brak

T10 Brak

5 Brak

6 Brak

7 Brak

1 Brak

WC męskie 2

WC damskie 2

4 3

5 1

6a,b Brak

11 Brak

11b Brak

12 1

14 1

15b 1

15c Brak
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16 1

17 Brak

17a Brak

17b 2

19 1

20B 1

21B 1

22B 1

23B 1

24 1

25 1

26 1

30 2

WC męskie 2

WC damskie 1

34B Brak

35B 1

38B 1

39 1

40B 3

41 1

42 1

43 1

44 Brak

45 Brak

46 1

47 1

korytarz K3 1

36 Brak

37 Brak

38 Brak

39 Brak

"+" - oznacza przewód działający poprawnie

skrót WM - Wentylacja mechaniczna

Wskazanie nieprawidłowości i uwagi należy oznaczyć np. symbolem U i z opisem i wpisać pod tabelą, a symbol U i wstawić do tabeli. 
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